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Целью исследования является определение влияния универсальных пускорегу-
лирующих устройств на форму тока и потребляемую из питающей сети мощность 
газоразрядными лампами высокого давления. 
Определение влияния универсальных пускорегулирующих устройств (УПРУ) 
на форму тока и потребляемую мощность газоразрядными лампами высокого давле-
ния проводилось на примере УПРУ-220ДРЛ250-01 УХЛ1, включенного в цепь питания 
лампы ДРЛ-250, путем цифрового осциллографирования с частотой дискретизации 
5000 Гц напряжения и тока питающей сети с помощью комплекса регистрации пара-
метров электрических сигналов (КРПЭС). Схема измерения представлена на рис. 1, где 
ТТ – измерительный трансформатор тока; ИПТ – измерительный преобразователь 
тока; ИПН – измерительный преобразователь напряжения; АЦП – аналого-цифровой 
преобразователь. 
 
Рис. 1. Схема исследования влияния УПРУ на форму тока и потребляемую 
мощность газоразрядными лампами высокого давления 
Исследования проводились для следующих схем питания лампы ДРЛ-250: 
– без УПРУ-220ДРЛ250-01 УХЛ1 (штатная схема питания лампы ДРЛ-250); 
– коррекция потребляемой мощности 1 (включен синий провод в схеме под-
ключения УПРУ-220ДРЛ250-01 УХЛ1); 
– коррекция потребляемой мощности 2 (включен зеленый провод в схеме под-
ключения УПРУ-220ДРЛ250-01 УХЛ1); 
– коррекция потребляемой мощности 3 (включены синий и зеленый провода в 
схеме подключения УПРУ-220ДРЛ250-01 УХЛ1); 
– коррекция потребляемой мощности 4 (отключены синий и зеленый провода в 
схеме подключения УПРУ-220ДРЛ250-01 УХЛ1). 
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Осциллограммы напряжений и токов, и графики мгновенной (S) и средней 
мощности (P) в отсчетах АЦП для схемы питания лампы ДРЛ-250 без УПРУ и схе-
мы питания лампы ДРЛ-250 от УПРУ при «коррекции потребляемой мощности 4», 












Рис. 2. Осциллограммы напряжения и тока для схемы питания лампы ДРЛ-250 











Рис. 3. Графики мгновенной (S) и средней мощности (P) в отсчетах АЦП 












Рис. 4. Осциллограммы напряжения и тока для схемы питания лампы ДРЛ-250 
от УПРУ при «коррекции потребляемой мощности 4» (ras00065.dat) 














Рис. 5. Графики мгновенной (S) и средней мощности (P) в отсчетах АЦП 
для схемы питания лампы ДРЛ-250 от УПРУ при «коррекции 
потребляемой мощности 4» 
Обработка осциллограмм напряжения и тока питания лампы ДРЛ-250 позволила 
уточнить относительное снижение потребляемой из сети мощности за счет примене-
ния УПРУ-220ДРЛ250-01 УХЛ1 для различных схем коррекции мощности, что отра-
жено в таблице. На осциллограммах также видно значительное искажение формы 
кривой тока питающей цепи при использовании УПРУ-220ДРЛ250-01 УХЛ1. Это 
подтверждается сравнением диаграмм частотного спектра тока для схемы питания 
лампы ДРЛ-250 без УПРУ и схемы питания лампы ДРЛ-250 от УПРУ при «коррекции 
потребляемой мощности 4», представленных на рис. 6 и 7 соответственно. 
Относительное снижение потребляемой из сети мощности 
за счет применения УПРУ-220ДРЛ250-01 УХЛ1 для различных схем 
коррекции мощности 
Режим работы Снижение потребляемой мощности, % 
Без УПРУ – 
Коррекция потребляемой мощности 1 17,8 
Коррекция потребляемой мощности 2 23,8 
Коррекция потребляемой мощности 3 31,9 
Коррекция потребляемой мощности 4 41,3 
 
Рис. 6. Диаграмма частотного спектра потребляемого тока схемы питания 
лампы ДРЛ-250 без УПРУ 
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Рис. 7. Диаграмма частотного спектра потребляемого тока схемы питания 
лампы ДРЛ-250 от УПРУ при «коррекции потребляемой мощности 4» 
По результатам выполнения работы можно сделать следующие выводы: приме-
нение УПРУ позволяет снизить энергопотребление ламп высокого давления до 41 % 
и в значительной степени влияет на качество электроэнергии за счет потребления 
несинусоидального тока.  
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Целью работы является оценка качества электроэнергии на РУП «СПО Химво-
локно». 
Местом проведения измерений показателей качества электроэнергии в распреде-
лительной сети являлись секции № 1 и 2 с Uном = 6 кВ, расположенные на Заводе ис-
кусственного волокна РУП «СПО Химволокно». Измерения показателей качества 
электрической энергии проводились с помощью устройств УК1 зав./№060010 
и зав./№060011, стационарно установленных в системе электроснабжения предпри-
ятия. Устройство УК1 представляет собой современный измерительный прибор, про-
изводящий обработку данных по передовым цифровым технологиям. Подключается к 
одно- и трехфазным сетям 0,38 кВ непосредственно, к сетям с большим напряжени-
ем – через измерительные трансформаторы. 
Результаты измерений показателей качества электроэнергии прибором УК1 вы-
водятся на печать в виде протоколов измерений показателей качества электроэнер-
гии и, при необходимости, в виде дополнений к протоколу измерений показателей 
качества электроэнергии с графиком изменения измеряемой величины и гистограм-
мой ее распределения. Протоколы измерений – результат систематизированной об-
работки показателей качества электроэнергии за каждые сутки установленного ин-
тервала времени измерений. Измерения показателей качества электроэнергии 
выполнялись на протяжении 2009 г. 
По результатам измерения показателей качества электроэнергии, представлен-
ного в протоколах, можно сделать следующие заключения. 
Установившееся отклонение напряжения δUy за время измерения превышало 
предельно допустимое значение, равное  ±10 % от номинального напряжения электри-
